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7 INTRODUZIONE

Nella presente Relazione si riassumono i risultati degli interventi commissionati dal Settore Laveri
Pubblici @ Ambiente ed eseguiti presso il complesso spottivo comunate “Gavini Lionelle” a partire clal
mese di fuglio 2017,

Sono altres! riportati e descritti gli ulteriori interventi necessari per ripristinare le adeguate condizioni di
stcurezza deil'impianio in oggetio.

[l presente Rupporto si inserisce nel quadro delle attiviter di verifica di competenza dello scrivente

Settore,
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2 INTERVENTI REALIZZATI

Nella seguente tabella & riportato I'elenco sintetico delle criticita emerse nel corse dei varl sepralluoghi,
nonché le attivitd messe in campo dallo scrivente Ufficio.

Opetre edili e strutturali
Rete di protezione Grigliato Keller Ripristinare Ripristinoti
campo ¢ 11 divelto e in alcuni cast | montanti divelti | montanti divelti
flesse o causa
sollecitazionl. Verificare Verificati e w}}
Montant! sostegno ancoraggi. riparat] g!i 3 ;
rete con fissaggl ancoraggt. :
divelti
Accesso atleti al campo | Rete divelta e Sostituire rete | Sostituita la refe
all inconsistente metallico metallica
Scala di gecesso al Verifica e Ripristinata la
terreno di gioco da ripristino scala | seala in legno
mettere In sicurezza in legno
Protezione perlmetrale | Assenzd barriere | Velutaziene Montate le
campo o 11 e campo a | antivrto installazione protezionl sui cavi
8 protezioni tendi rete come da
richiesta IND
Canaletta di scolo MNon seno presenti Valutare g
laterale al terrenc di pozzetti di ispezione: | sostituzione
givoco campo a 11 oltre alla griglia di canaletta e
scolo quadrata posa in opera _ Non urgente
20x20 sono presenti | pozzelhi di
scoli vertical] di cui ispezione
occorte approfondire
lo shocco finale
Panchine campo «a 11 Pavimentazione Sistemazione Secondo gli accodi
deteriorata, dello spazio intercorsi, ¢ carico :
copertura divelta in che ospita le delle Societd s
pit punti, rialzo da panchine sportive
proteggere
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Torri faro campo o 17 |

Mancata numerazions | Numerare Intarventi effettuatt

e univecamente
Difficolict di accesso

per manutenzione

torri faro

Bonifica aree
verdi torri faro

lato tribune
Ripristino scala
di cceesso
torre faro lato
ingresso

terrens di
gioco

Accesso secondario
impianto speortivo

Inagibile Yerificare Interventi effettuati
I'evensualité di
ripristino

accesso
all'impianto e :

hanifica
percorso di
accesso

Spogliatci

Pareti deteriorate Ripristino Interventi effettuati

tinfeggiatura _ g ]

pareti 24
perimetrali

interne

Saila medicy

Oggetto di attl di Ripristino lnterventi effettoati

vandalismo serraturdg e
bonifica del

locale
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Opere impianiistiche

- fem

quadro generale
asterno ol campo -
vicino ingresso mezzi
di soccorso - pdrte
unda linea che arrivg
al quadre posto In
prossimitd della torre
faro vicine salita o
campo. Da b sl
diramag
l'alimentazione area
spogilatoi e
segreteria.

corrette ie
targhette
identificative

Verificare
grado di
protezione
interruttort
differenziali

Revislone
generale
impianto
elettrico

Nuovg lineg
aesterna
partende dal
quadro
generale ENEL

Verifica messa
a terra degli
inipicmfi
elettrici a
servizio
dell'lmpionto

Impianto messa o terra | Yerifica da parte Eseguire Varifica
Orgenismo Notificate | verifica effettuata.
Ottemperaio alle
prescrizioni.
Adeguamento linee lugi | Attuaimente dal Non sono Interventi effettuati

Impianti idraulici e
elettrici area spagliatol

Impicnti vetusti
{perdite d'acqua e
componenti di
sicurezz
dell'impianto elettrico

Interventi
manutentivi di
idravlica ed
alettrici

Interventi effettuati
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non correttamente
funzioncinti)

Tribuna campo Manca il certificato Affidamento Prascritto utilizzo
antincendio incarico ¢ Himitato della _
professionista tribuna (max. 99
abilitato posti}

3 OMOLOGAZIONE

Mel corso del 2017 sono state attivate le procedure di riomologazione relative sia allllmpianto sportivo
che specificatamente al terreno di gloco dei campo a 11.

In data 17 novembre 2017, con nota prof, N. 289 MZ/ef, la Lega Nazloncle Dilettanti ha comunicato il
tilascio del certificato ol omologazione per Mimpiante sportive con scadenza 15 novembre 2021,

Relativamente ai campo da gioco a 11, in data 28 febbraio 2018 la ditta incaricata dalla Lega
nazionale Dilettanti ha effettuato le oppottune verifiche sul manto erboso prescrivende alcuni interventi

da effettuare sul terreno di gioco.
| suddettl interventi sono staii effettuati in data 7 giugno 2018.

Si rimane in attesa del ritascio del certificato di omelogazione per il ferreno di gioco del campo a 11,
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4 CONCLUSION]

Alla luce di quanto emerso ¢ descritto nella presente Relazione & stato possibile individuare le azion
appresso indicate ordinate per grado di urgenza:

Ostenimente della certificazione antincendio prevista dal DPR 151 /201 1;

2 |pstallazione proteziont panchine compo o 11,

Rimangono inoltre le ben note criticitd relative ai locali spogliatel che dovranno necessariamente essere
affrontate e risofte neli'ambito dei prossimi laveri di manutenzione straordinaria da programmare sulla

hase delle risorse economiche dispanibili,

lnolire, per la completa fruibilita dell'impicnto, rimangono da programmare ed effettuare | tavori di
ripristine del campo o 8, non oggetto della presente Relazione

Il Respongabile del Settore LLPP.
A .

.

Roccdr di Papd, 18 giugno 2017
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