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Viale Enrico Ferri n. 67 (sede provvisoria)
telefono: 06 9499281
e-mail: protocollo@comune.roccadipapa.rm.it
mc Sistema di Gestione per la Qualita
ISO 9001:2015 - E 4503
acreditacdo Sistema di Gestione Ambientale S TUDI O TE C N | C O
ISO 14001:2015 - A 0507
A0000 . ’ ’
Certificacdo Sistema di Gestione per la Sicurezza M AS U CC I
Sistemas de Gestéo ISO 18001:2007 - S 0364
Studio di Progettazione urbanistica ed Edilizia
Via Antica Arischia n°46/B, loc. Pettino - 67100 L'Aquila - Tel./fax 0862 - 24197
P.ta l.V.A. 01923040669 - e_mail : studiotecnicomasucci@gmail.com
LEGENDA SIMBOLI
COMMITTENTE: Progettista Architettonico e D.LL. :
Dott. Ing. Domenico CIMINI
Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione C diR di P Vial
omune di ROCCa dl Fapa - Vial€ | progettista Strutture :
Percorso di esodo: Uscita verso I'alto Strutture R 60 EanCO Fel’l’l n. 65 - 00040 Rocca Dott. Ing. Domenico CIMINI
di Papa (RM) - RUP : Ing.
Percorso di esodo: Uscita orizzontale Strutture R 120 . . CSP e CSE :
Giuseppe Belligno :
Dott. Ing. Domenico CIMINI
‘ Percorso di esodo: Uscita verso il basso |:| Elementi EI 60
OGGETTO : ..
Collaboratori :
llluminazione di sicurezza E m 5 lux |:| Elementi EI 120 Dott. |ng Valentina BUTTARAZZI
- N — RICHIESTA PARERE PREVENTIVO PER Dott. Ing. Vita CAROLI CASAVOLA
llluminazione di sicurezza US —_)— Evacuatori di fumo e calore LE SEGUENT| ATT|V|TA Dott. |ng Fedgrlco CIOCCA
u.s Uscita di sicurezza dotata di dispositivo di FIRE Pannello avvisatore ottico acustico con AS“O NIdO denominato "CoIIe De"e Fate" DOtt Ing Martln? FUSCH'
- apertura UNI EN 1125 visualizzazione allarme Dott. Ing Valentina PESCE
Estintore portatile - capacita estinguente SOS Sistema di comunicazione bidirezionale per ATTIVITA' 67.3.B. - D.P.R. 01/08/2011 Dott. Ing Francesco ROCCHETTI
come da specifica spazio calmo n.151:
- ) Spazio riservato all'ufficio
Z Quadro elettrico Pulsante di allarme antincendio AS"-O NIDO CON OLTRE 30 PERSONE
e » Lunghezza massima del percoso d'esodo /@\\ Pulsante di emergenza sottovetro (sgancio) ELABORATI GRAFICI
fino alla piu vicina uscita di sicurezza / \
P.to B2 Allegato | D.M. 07/08/2012
j‘E Naspo REZO Porta resistente al fuoco dotata di autochiusura
<: Attacco per autopompa VVF - doppio B elazions Getema ba mibma. 2l somirobetitto
AGGIORNAMENTI : Protocollo SCALA : TAVOLA
Idrant | | N i COMPARTIMENTI
rante a colonna soprasuolo umerazione n. data aggiomamenti PROGETTUALE
Note:  Tutte le porte lungo le vie di esodo, con nr di occupanti serviti = 10 saranno dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 0 Nome file
Tutte le porte lungo le vie di esodo, con nr di occupanti serviti < 10 saranno dotate di dispositivo di apertura UNI EN 179
Non si considerano 'porte lungo le vie di esodo' tutte le porte di uscita dai locali. (ad esempio porte delle aule verso
connettivo) A
TUTTE LE STRUTTURE DELL'EDIFICIO SONO R60 SE In merito alla rete di idranti esterni & previsto un B Layout
NON INDICATE DIVERSAMENTE SUGLI ELABORATI nuovo anello dedicato all'area scolastica
C
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