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Pianta piano terra - Livello 1

scala 1:100

Pianta piano seminterrato - Livello 0

scala 1:100

- Estintore a polvere Kg 6

- Dispositivo di comando di
emergenza elettrico

- Vietato fumare e usare
fiamme libere

- Uscita di emergenza con dispositivo
di apertura UNI EN 1125

LEGENDA

- Punto di raccolta

- Luce di emergenza

- Estintore a CO2  Kg 6

- Vie di fuga

- Elettovalvola esterna

f - Rivelatore di fumo

REI 120

Tutte le porte lungo le vie di esodo, con nr di occupanti serviti

≥ 10 saranno dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125

Tutte le porte lungo le vie di esodo, con nr di occupanti serviti < 10 saranno dotate di dispositivo di apertura UNI EN 179

Note:

Non si considerano 'porte lungo le vie di esodo' tutte le porte di uscita dai locali. (ad esempio porte delle aule verso

connettivo)

TUTTE LE STRUTTURE DELL'EDIFICIO SONO REI 60 SE

NON INDICATE DIVERSAMENTE SUGLI ELABORATI

In merito alla rete di idranti / naspi è previsto un

nuovo anello dedicato all'area scolastica

- Pulsante di allarme antincendio

- Porta resistente al fuoco
dotata di autochiusura

- Naspo

- Attacco per autopompa VVF

Stralcio di mappa catastale Ortofoto con identificazione edificio esistente e viabilità

Progettista Antincendio :

    Dott. Ing. Marino Di Gennaro
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